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Conform prevederilor Legii nr. 458/ 2002- privind calitatea apei potabile si HGR nr. 974/2004-
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei
potabile si a Procedurii de autorizare sanitars a productiei si distributiei apei potabile, actualizata prin
HGR nr. 342/2013, operatorii instalatiilor de apa potabila si administratiile publice locale au si atributia
asigurarii la consumatori a apei corespunzatoare calitativ si cantitativ normelor nationale de
potabilitate.

La actiunea de monitorizare a calitatii apei furnizate in sistem centralizat, efectuata in trim || —
2022 pentru monitorizare audit in comuna Bengesti-Ciocadia, s-a inregistrat neconformitatea prin
parametrul Amoniu ( buletin de analiza nr. 882/05.05.2022, pe care il anexam).

Neconformitatile calitative ale apei procesate si distribuite consumatorilor s-au datorat tratarii
necorespunzatoare a apei brute.

Operatorul instalatiei de apa potabila Bengesti-Ciocadia are obligatia luarii masurilor necesare
pentru protejarea sanatatii populatiei.

Se va realiza monitorizarea suplimentars pentru parametrul neconform pana cand
neconformitatile sunt eliminate.

Pentru depasirea CMA pentru parametrul amoniu se impun fie masuri de eliminare si
inlocuire a sursei, fie imbunatatirea sau schimbarea metodelor de tratare .

Conform HGR nr.974/2004 - pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara
$i monitorizare a calitatii apei potabile,art 26,alin (2) va rugam ca in termen de 5 zile sa ne
comunicati Planul de masuri de remediere imediata cu termene si responsabilitati.

Pana la eliminarea neconformitatilor constatate se vor informa consumatorii,
conform art 49 din , HGR nr.974/2004 - pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie
sanitard si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitars a productiei si
distributiei apei potabile ,actualizata prin HGR nr. 342/2013.

Conform Legii nr.458/2002- privind calitatea apei potabile, Legii nr.311/2004- pentru
modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, HGR nr.974/2004 -
pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei
potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile ,actualizata prin
HGR nr. 342/2013 intra in atributiile operatorului de apa si administratiei publice locale identificarea
solutiilor tehnice si administrative pentru asigurarea la consumatori a apei corespunzatoare tuturor
parametrilor nationali de potabilitate .

Serviciul de Sanatate Publica realizeaza actiunile de supraveghere si de monitorizare a
calitatii apei potabile in colaborare cu Serviciul de Control in Sanatate Publica , care verifica si
respectarea legislatiei privind asigurarea apei potabile la consumatori si stabileste masurile sanitare
ce se impun in conformitate cu legislatia emisa de Ministerul Sanatatii .
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Buletin Analiza apa potabila
Nr.: 882
Data elaborarii buletinului: 05/05/2022
Solicitant: DSP GORJ- IGIENA MEDIULUI, Judetul:Gorj, Localitatea: TG-JIU, Strada:2?2 DECEMBRIE 1989, Nr.22 BIS
Comanda: 418/03.05.2022
Pentru probele: Datele legate de recoltare au fost furnizate de: Client intern
|Nr. proba [Den. proba Recoltari Data si ora recoltare | Loc recoltare Recoltat de Observatii J
1619 APA POTABILA INTRARE RETEA IESIRE [03.05.2022 10:50 INSTALATIA DE APA [ AS BAIMATARA MONITORIZARE
BAZIN BENGESTI-CIOCADIA AUDIT /
ALIMENTARE CU
APA BENGESTI-
CIOCADIA
Data si Ora Primirii Probelor:03.05.2022 11:30
Chimici
Nr.proba [Parametru UM/ Metoda| Valoare Determinata Valoare Referential Data Inceperii Data Finalizarii
admisa
1619 |Amoniu mg/l 5.528 <0.50 SRISO7150-1 03.05.2022 12:00 03.052022 15:00
2001
1619 |Azotati mg/l 1.103 <30 SR IS0 7890 -3 03.05.2022 12:00 03.05.2022 15:00
2000
1619 | Azotiti mg/l 0.322 <0.30 SR EN 26777 : 2002 |03.05.2022 12:00 03.05.2022 15:00
1619 |*Clor rezidual mg/] 0239 >0.10-<0.50 |SR EN [SO 7393- 03.05.2022 12:00 03.05.2022 15:00
liber 2:2018
1619 *Clor rezidual mg/l 1.223 - SR EN IS0 7393- 03.05.2022 12:00 03.05.2022 15:00
lotal 2:2018
Determinari microbiologice
fNr.prnha Parametru UM / Metoda| Valoare Determinata Valoare Referential Data Inceperii Data Finalizarii
admisa
1619 [Enterococi UFC/100ml  |0/100 mi 0/100m1 SRENISO 7899 -2 :(03.05.2022 12:00 05.05.2022 10:30
intestinali 2002
1619 |Escherichia coli UFC/100ml  [0/100 mi 0/100ml SRENISO9308-1:/03.05.2022 12:00 04.05.2022 10:30
2015;8R EN ISO
9308 -1
2015/A1:2017
MEDIC SEF DE LABORATOR  |Executant determinari microbiologice /,, )¢z 2047y [tk
Executant determinari chimice t(\ 2 oy S Y (*ﬁ U,
Responsabil de analiza: determinari chimice v ’g“'fé‘rmf
od £73725 Responsabil de analiza: determinari microbiologice 0045 AU

OBSERVATI: Valorile maxim admise sunt conform Legilor privind calitatea apet potabilenr. 438:2002 repubficata 2014 sinr 311 2004, Incercarile s<au efectuar
conform pracedurilor specific si standardelor in vigoare. Preturile prestate sunt conform OMS nr.208/07.03 202
Prelevatorul raspunde de procedura de prelevare, de transportul. de aurenticitatea probei prelevate. Incercarile st interpretarile marcate cu * Nt ! sunt acoperite de
sereditarea RENAR. Reproducerea partiala sau integrala a buletinuiui de analiza prin orice procedeu felectronic, mecanic. folocopiere. micrafilmare. etc) este interzisa,
Taca nu exista acordul seris al laboratorului de Diagnostic si Investigare in Sanatare Publica. Re=ultam! se refera doar la proba supusa analizei
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